
 
Resultat av provtagning hos användare, Knislinge, Hanaskog och Broby, 2023 

 
  

Mikrobiologiska prov 
 

Kemiska prov 
 Intestinala 

enterokocker 
cfu/100 ml 

 
E-coli 

cfu/100 ml 

Koliforma 
bakterier 

cfu/100 ml 

Odlingsbara 
mikroorganismer 

cfu/100 ml 

Långsamväxande 
bakterier 

cfu/100 ml 

 
Färgtal 
mg PT/l 

 
Mangan 

mg/l 

 
pH 

 
Konduktivitet 

mS/m 

 
Turbiditet 

FNU 

 
Gränsvärde 

Påvisad Påvisad Påvisad Ingen onormal 
förändring 

Ingen onormal 
förändring 30 0,05 <6,5 

>9,5 250 1,5 

Broby 
          

 
2023-02-07 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<5 

 
0,00075 

 
7,8 

 
49 

 
<0,10 

 
2023-04-04 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
2 

 
<5 

 
0,00038 

 
7,8 

 
49 

 
<0,10 

 
2023-05-30 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
4 

 
<5 

 
0,00052 

 
7,7 

 
49 

 
<0,10 

 
2023-08-22 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
4 

 
<5 

 
0,00039 

 
7,8 

 
48 

 
<0,10 

 
2023-10-31 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<5 

 
0,0075 

 
7,7 

 
48 

 
<0,10 

Knislinge/Hanaskog 
          

 
2023-02-07 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<5 

 
<0,00005 

 
7,8 

 
47 

 
<0,10 

2023-04-18 <1 <1 <1 <1 1 <5 0,024 7,8 50 <0,10 

2023-06-27 <1 <1 <1 <1 2 5 0,00035 7,8 47 <0,10 
 

2023-08-22 
 

<1 
 

<1 
 

<1 
 
2 

 
4 

 
<5 

 
0,00033 

 
7,8 

 
48 

 
<0,10 

 
2023-12-12 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
11 

 
700 

 
<5 

 
<0,00005 

 
7,9 

 
48 

 
<0,10 

           

           
           

Antal: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Antal anm.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Resultat av provtagning hos användare, Glimåkra och Immeln, 2023 
 

  
Mikrobiologiska prov 

 
Kemiska prov 

 Intestinala 
enterokocker 
cfu/100 ml 

 
E-coli 

cfu/100 ml 

Koliforma 
bakterier 
cfu/100 ml 

Odlingsbara 
mikroorganismer 

cfu/100 ml 

Långsamväxande 
bakterier 
cfu/100 ml 

 
Färgtal 
mg PT/l 

 
Mangan 

mg/l 

 
pH 

 
Konduktivitet 

mS/m 

 
Turbiditet 

FNU 

 
Gränsvärde 

Påvisad Påvisad Påvisad Ingen onormal 
förändring 

Ingen onormal 
förändring 30 0,05 <6,5 

>9,5 250 1,5 

Glimåkra 
          

 
2023-01-24 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
2 

 
7,2 

 
0,0024 

 
8,1 

 
33 

 
<0,10 

 
2023-03-21 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
6,3 

 
0,0042 

 
8,1 

 
33 

 
<0,10 

 
2023-05-30 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
1 

 
7,4 

 
0,0090 

 
8,3 

 
36 

 
<0,10 

 
2023-08-08 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
274 

     
8,2 

 
0,0029 

 
8,2 

 
34 

 
<0,10 

 
2023-11-28 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
8,2 

 
0,0044 

 
8,2 

 
34 

 
<0,10 

Immeln 
          

 
2023-03-07 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
6 

 
<5 

 
0,00033 

 
8,4 

 
26 

 
0,10 

2023-04-18 <1 <1 <1 2 3 5,1 0,00026 8,3 26 0,13 

2023-05-30 <1 <1 <1 <1 4 <5 0,00080 8,2 27 0,13 

2023-08-22 <1 <1 <1 44 127 <5 0,0023 8,4 27 0,17  

2023-11-14 <1 <1 <1 <1 10 <5 0,00037 8,1 26 <0,10 

 
          

           

Antal: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Antal anm.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Resultat av provtagning hos användare, Sibbhult och Hjärsås, 2023 
 

  
Mikrobiologiska prov 

 
Kemiska prov 

 Intestinala 
enterokocker 
cfu/100 ml 

 
E-coli 

cfu/100 ml 

Koliforma 
bakterier 
cfu/100 ml 

Odlingsbara 
mikroorganismer 

cfu/100 ml 

Långsamväxande 
bakterier 
cfu/100 ml 

 
Färgtal 
mg PT/l 

 
Mangan 

mg/l 

 
pH 

 
Konduktivitet 

mS/m 

 
Turbiditet 

FNU 

 
Gränsvärde 

Påvisad Påvisad Påvisad Ingen onormal 
förändring 

Ingen onormal 
förändring 30 0,05 <6,5 

>9,5 250 1,5 

 
Sibbhult 

          

2023-03-07 
 

<1 
 

<1 
 

<1 
 

1 
 

6 
 

5,5 
 

0,0091 
 

8,2 
 

33 
 

<0,10 

2023-05-02 
 

<1 
 

<1 
 

<1 
 

<1 
 

5 
 

7,1 
 

0,011 
 

8,3 
 

35 
 

<0,10 

2023-07-11 
 

<1 
 

<1 
 

<1 
 

<1 
 

8 
 

5,1 
 

0,012 
 

8,1 
 

34 
 

<0,10 

2023-09-05 
 

<1 
 

<1 
 

<1 
 

<1 
 

2 
 
8 

 
0,0051 

 
8,2 

 
38 

 
<0,10 

2023-11-14 
 

<1 
 

<1 
 

<1 
 

<1 
 

15 
 

10 
 

0,012 
 

8,3 
 

32 
 

0,15 
 

Hjärsås 
          

 
2023-02-07 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<5 

 
0,00005 

 
7,9 

 
34 

 
<0,10 

2023-03-21 <1 <1 <1 1 2 
  

0,00068 
   

 
2023-05-30 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
3 

 
<5 

 
0,00011 

 
8,1 

 
36 

 
<0,10 

 
2023-08-08 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
2 

 
<5 

 
0,0023 

 
7,7 

 
35 

 
<0,10 

 
2023-11-28 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
1 

 
<5 

 
0,00011 

 
7,7 

 
34 

 
<0,10 

           

Antal: 10 10 10 10 10 9 10 9 9 9 
Antal anmärkningar: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 



Resultat av provtagning hos användare, Kräbbleboda och Östanå, 2023 
 
  

Mikrobiologiska prov 
 

Kemiska prov 
 Intestinala 

enterokocker 
cfu/100 ml 

 
E-coli 

cfu/100 ml 

Koliforma 
bakterier 
cfu/100 ml 

Odlingsbara 
mikroorganismer 

cfu/100 ml 

Långsamväxande 
bakterier 
cfu/100 ml 

 
Färgtal 
mg PT/l 

 
Mangan 

mg/l 

 
pH 

 
Konduktivitet 

mS/m 

 
Turbiditet 

FNU 

 
Gränsvärde 

Påvisad Påvisad Påvisad Ingen onormal 
förändring 

Ingen onormal 
förändring 30 0,05 <6,5 

>9,5 250 1,5 

Boalt 
          

2023-06-13 
 

<1 
 

<1 
 

<1 
 

<1 
 

1 
 

6,5 
 

0,0053 
 

7,9 
 

34 
 

0,14 

 2023-09-05 
 

<1 
 

<1 
 

<1 
 

<1 
 

20 
 

<5 
 

0,004 
 

7,7 
 

31 
 

0,10 

2023-11-28 
 

<1 
 

<1 
 

<1 
 

<1 
 

30 
 

<5 
 

0,0055 
 

8,1 
 

31 
 

0,14 

Kräbbleboda 
          

2023-03-21 <1 <1 <1 <1 1 <5 0,0033 6,5 22 <0,10 

2023-09-05 <1 <1 <1 2 245 <5 0,0014 7,0 22 <0,10 

Östanå 
          

 
2023-01-24 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
4 

 
<5 

 
0,00019 

 
8,2 

 
30 

 
0,16 

 
2023-03-21 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
1 

 
<5 

 
0,00021 

 
8,2 

 
30 

 
<0,10 

2023-06-27 <1 <1 <1 300 430 <5 <0,00005 8,2 32 0,18 

2023-09-05 <1 <1 <1 <1 4 <5 0,00026 8,3 31 0,14 

2023-11-28 <1 <1 <1 <1 4 <5 0,000069 8,3 31 0,15 
           

Anta: 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
Antal anm.: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 


