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Resultat av provtagning hos användare, Lönsboda vattenverk 2023 
 

 Mikrobiologiska prov   Kemiska prov 

 

Intestinala 
enterokocker 

cfu/100 ml 
E-coli                              

cfu/100 ml 

Koliforma 
bakterier  

cfu/100 ml 

Odlingsbara 
mikroorganismer                              

cfu/100 ml 

Långsamväxande 
bakterier  

cfu/100 ml 
Färgtal                           
mg PT/l 

Aluminium                            
mg/l 

Mangan                      
mg/l 

pH Konduktivitet                    
mS/m 

Turbiditet                     
FNU 

 
 

1,1,2 
Trikloreten                   

µg/l 

Gränsvärde 
Påvisad Påvisad Påvisad Ingen onormal 

förändring 
Ingen onormal 

förändring 30 0,2 0,05 <6,5 
>9,5 250 1,5 

 
10 

2023-01-17 <1 <1 <1 <1 <1  6,3 0,041 0,0037 8,3 34 <0,10 <1 

2023-04-25 <1 <1 <1 <1 3 8,1 0,053 0,0066 8,3 35 <0,10 <1 

2023-07-04 <1 <1 <1 <1 5 9,5 0,070 0,0015 8,2 37 <0,10 <1 
 

2023-09-12 <1 <1 <1 <1 1 7,7 0,081 0,047 8,3 37 0,12 
 

<1 
 

2023-11-07 <1 <1 <1 <1 <1 6,2 0,042 0,0012 8,2 34 <0,10 
 

<1 
             

             

             

             

             

             

             

Antal:  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Antal anm.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

             
 



  

2 
 

Resultat av provtagning hos användare, Killeberg vattenverk 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mikrobiologiska prov Kemiska prov  

 

Intestinala 
enterokocker 

cfu/100 ml 
E-coli                              

cfu/100 ml 

Koliforma 
bakterier  

cfu/100 ml 

Odlingsbara 
mikroorganismer                              

cfu/100 ml 

Långsamväxande 
bakterier  

cfu/100 ml 
Färgtal                           
mg PT/l 

Mangan                      
mg/l 

pH Turbiditet                     
FNU 

Konduktivitet                    
mS/m 

Gränsvärde 
Påvisad Påvisad Påvisad Ingen onormal 

förändring 
Ingen onormal 

förändring 30 0,05 <6,5 
>9,5 1,5 250 

Killeberg           

2023-01-17 <1 <1 <1 <1 12 <5 0,0040 8,5 0,22 26 

2023-02-14 <1 <1 <1 <1 5 <5 0,0072 8,5 0,11 26 

2023-03-14 <1 <1 <1 1 16 <5 0,0033 8,5 <0,10 27 

2023-07-04 <1 <1 <1 1 16 <5 0,0033 8,5 <0,10 27 

2023-09-12 <1 <1 <1 <1 2 <5 0,0038 8,3 <0,10 29 

2023-11-21 <1 <1 <1 <1 23 <5 0,019 8,5 
 

0,36 110 

           

           

           
           
           
           

           
Antal:  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Antal anm.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

           



  

3 

 
 
Resultat av provtagning hos användare, Hökön vattenverk 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mikrobiologiska prov Kemiska prov  

 

Intestinala 
enterokocker 

cfu/100 ml 
E-coli                              

cfu/100 ml 

Koliforma 
bakterier  

cfu/100 ml 

Odlingsbara 
mikroorganismer                              

cfu/100 ml 

Långsamväxande 
bakterier  

cfu/100 ml 
Färgtal                           
mg PT/l 

Mangan                      
mg/l 

pH Turbiditet                     
FNU 

Konduktivitet                    
mS/m 

Gränsvärde 
Påvisad Påvisad Påvisad Ingen onormal 

förändring 
Ingen onormal 

förändring 30 0,05 <6,5 
>9,5 1,5 250 

2023-02-14 <1 <1 <1 1 4 7,3 0,0033 8,4 
 

<0,10 27 

2023-05-24 <1 <1 <1 17 47 6,7 0,0022 8,3 
 

<0,10 28 
 

2023-08-29 <1 <1 <1 <1 4 6,2 0,0025 8,4 <0,10 30 
 

2023-11-21 <1 <1 <1 450 570 5,2 0,0023 8,2 <0,10 27 
2024-01-02 
(omprov) <1 <1 <1 13 69      

           
Antal:  5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 

Antal anm.: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

           



  

4 

 
Resultat av provtagning hos användare, Visseltofta vattenverk 2023 
 

 
 
 
 
 
 

 Mikrobiologiska prov Kemiska prov  

 

Intestinala 
enterokocker 

cfu/100 ml 
E-coli                              

cfu/100 ml 

Koliforma 
bakterier  

cfu/100 ml 

Odlingsbara 
mikroorganismer                              

cfu/100 ml 

Långsamväxande 
bakterier  

cfu/100 ml 
Färgtal                           
mg PT/l 

Mangan                      
mg/l 

pH Turbiditet                     
FNU 

Konduktivitet                    
mS/m 

2,6 - 
Diklorbenzamid 

µg/l 

Gränsvärde 
Påvisad Påvisad Påvisad Ingen onormal 

förändring 
Ingen onormal 

förändring 30 0,05 <6,5 
>9,5 1,5 250 0,10 

2023-03-21 <1 <1 <1 <1 25 <5 0,000078 7,8 0,32 19 0,02 

2023-06-07 <1 <1 <1 <1 15 <5 <0,00005 7,7 0,26 19 0,02 
2023-09-12 <1 <1 <1 <1 2 <5 0,000082 7,7 0,20 19 0,01 
2023-10-10 <1 <1 <1 8 106 <5 <0,00005 7,9 0,17 19 0,01 
2023-12-05 <1 <1 <1 <1 5 6 <0,00005 7,8 0,33 19 0,02 

            
Antal:  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Antal anm.: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            



  

5 

Resultat av provtagning hos användare, Maglaröd vattenverk 2023  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 Mikrobiologiska prov Kemiska prov  

 

Intestinala 
enterokocker 

cfu/100 ml 
E-coli                              

cfu/100 ml 

Koliforma 
bakterier  

cfu/100 ml 

Odlingsbara 
mikroorganismer                              

cfu/100 ml 

Långsamväxande 
bakterier  

cfu/100 ml 
Färgtal                           
mg PT/l 

Aluminium                            
mg/l 

Mangan                      
mg/l 

pH Konduktivitet                    
mS/m 

Turbiditet                     
FNU 

Gränsvärde 
Påvisad Påvisad Påvisad Ingen onormal 

förändring 
Ingen onormal 

förändring 30 0,2 0,05 <6,5 
>9,5 250 1,5 

2023-01-17 <1 <1 <1 <1 <1 <5 0,0036 0,0012 8,2 27 0,12 

2023-02-14 <1 <1 <1 <1 1 5,9 0,0031 0,0060 8,3 23 0,13 

2023-03-14 <1 <1 <1 <1 5 <5 0,013 0,00064 8,4 25 0,10 

2023-04-25 <1 <1 <1 <1 2 7,8 0,0038 0,013 8,2 26 <0,10 

2023-05-23 <1 <1 <1 <1 <1 6,6 0,0036 0,0022 8,3 27 <0,10 

2023-05-23 <1 <1 <1 <1 7 5,8 0,0033 0,0037 8,3 27 <0,10 
 

2023-07-18 <1 <1 <1 1 19 <5 0,029 0,00048 8,6 30 0,11 
 

2023-09-12 <1 <1 <1 <1 19 11 0,009 0,092 8,4 30 0,53 
 

2023-11-07 <1 <1 <1 <1 <1 5,9 0,0035 0,0015 8,4 28 <0,10 
 

2023-11-07 <1 <1 <1 <1 <1 6,9 0,0071 0,0086 8,4 28 0,10 
 

2023-12-19 <1 <1 <1 4 18 <5 0,015 0,00072 8,6 29 0,10 
            

            
Antal:  11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

Antal anm.: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

            


